
Станция управления
ГПА ст.№8

TS-адаптер

GSM-модем

АСУ ТП КС

Электрическая сеть Industrial Ethernet

Электрическая шина Profibus

Оптическая шина
Profibus

Оптическая сеть Industrial Ethernet

Электрическая 
сеть Ethernet

Резервированный 
сервер

Рабочая 
станция 1

=220 VDC

~220 VAC

S7-300

Резервный
пульт контроля 
и управления

Инженерная 
станция

Ethernet принтер
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Структурно-сетевая схема общецеховой системы автоматического управления, регулирования, защиты, контроля и диагностики
серии «ЗоряАСУгаз», выполненной на базе средств Simatic компании «Siemens AG» для компрессорного цеха с восемью ГПА

 

SIEMENS

SIMATIC RACK PC IL

Коммутатор

Коммутатор

Рабочая 
станция 2

Рабочая 
станция 3

Станция управления
ГПА ст.№7
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Станция управления
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Станция управления
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Станция управления
ГПА ст.№2
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Станция управления
ГПА ст.№1
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Преобразователи 
электропитания

Конвертер

Основной пульт 
контроля и управления

Шина гарантированного 
электропитания 24 VDC
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